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Załącznik nr 1  
 

   
      SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
     WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ZAKRES ROBÓT: 

 
Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach 
technologicznych Stacji Uzdatniania Wody – Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie przy ulicy 
Piekarskiego 3.  

 
KODY CPV: 

 
45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane. 
45.45.30.00-7   -  Roboty remontowe oraz renowacyjne. 
 
45.26.21.20-8   -  Wznoszenie rusztowań. 
45.11.00.00-1   -  Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze. 
45.11.12.20-6   -  Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
45.42.00.00-7   -  Roboty ciesielskie. 
45.26.14.00-1   -  Izolowanie dachu. 
45.26.14.00-1   -  Wykonywanie pokryć dachowych. 
45.41.00.00-4   -  Tynkowanie. 
45.42.11.25-6   -  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych. 
45.26.13.20-3   -  Roboty dotyczące obróbek blacharskich. 
45.31.51.00-9   -  Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa). 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. 
UL. PIEKARSKIEGO 3  
22-300 KRASNYSTAW 

 
 

Krasnystaw, lipiec 2016. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (ST)   
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
I. CZEŚĆ OGÓLNA. 

 
a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

"Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji 
Uzdatniania Wody – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z .o.o. w Krasnymstawie". 

 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac towarzyszących              

i robót tymczasowych: 
 

 CHARAKTERYSTYKA TECHNECHNICZNA BUDYNKÓW: 

Budynek administracyjno – biurowy 
 - wymiary – 181 m2; (23,4 m + 12,7 m + 5,5 m + 6 m + 17,5 + 6,3 m) 
 Budynki Stacji Uzdatniania Wody: 
 - nowa hala – wymiary (20 m x 10,5 m) = 210 m2; wysokość – 19,5 m. 
 - stara hala – wymiary (14 m x 10 m) = 140 m2; wysokość – 18 m. 
 Zbiornik wody: 
  - cześć okrągła – 214 m2; wysokość – 6 m; 
  - łącznik + klatka schodowa – 93 m2 – wysokość – 10 m. 
 Chlorownia: 
  - wymiary (20,5 m x 12, 5 m) = 250 m2; wysokość – 3,5 m. 

  - stan istniejący: 

 - Pokrycie istniejące - papa asfaltowa na warstwie wyrównawczej z zaprawy  cementowej.   
 - Niewielkie fragmenty pokrycia naprawiane były doraźnie (w miarę występujących potrzeb) – 

likwidacja pęcherzy i miejscowych przecieków poprzez naklejenie łat.   
 - Stan techniczny pokrycia papowego jest nieodpowiedni i należy je wymienić.   
 - Obróbki blacharskie w większości skorodowane, z ubytkami, zużyte technicznie i kwalifikują się 

również do kompleksowej wymiany.  
    W czasie eksploatacji przeprowadzano sporadycznie remonty elementów pokrycia obróbek 
blacharskich dachu.  
3.2. Zakres robót obejmuje: 
Budynek Administracyjno – Biurowy: 
     ● Wymiana obróbek blacharskich, pas nadrynnowy, nakrywa na murach ogniowych, obróbki 

komina i obróbki na styku z murami ogniowymi, 
     ●  Remont wywietrzników pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych, komina. 
     ●  Wymiana kratek na kominach wentylacyjnych. 
     ●  Montaż nowych kominków wentylacyjnych z pcv na pionach kanalizacyjnych 
 
 Budynki Stacji Uzdatniania Wody; Zbiornik Wody; Chlorownia: 
 
●  Zerwanie wszystkich warstw  starego zniszczonego pokrycia dachu z papy, 
●  Naprawa  podłoża cementowego poprzez naprawę pęknięć podłoża cementowego z zatarciem na 

gładko, 
●  Rozebranie części podłoża cementowego - przyjęto 30%- i uzupełnić je nową warstwą posadzki 

cementowej, 
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●  Zagruntowanie powierzchni dachu roztworem asfaltowym, 
●  Wywiezienie zerwanej papy i gruzu na wysypisko z ich utylizacją, 
●  Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach murów ogniowych, 
●   Demontaż zbędnych wywietrzników mechanicznych i elektrycznych (chlorowania). 
● Wymiana obróbek blacharskich na nowe na murach ogniowych, opierzeń kominów, koryta 

dachowego z blachy powlekanej, (powłoka odporna na warunki atmosferycznego), 
●  Wykonanie remontu obróbek blacharskich ŻYGACZY – 4 szt. ("Stara hala") 
●  Skucie starych tynków na  kominie  z cegły pełnej ceramicznej ponad dachem, 
● Wykonanie remontu tynków cementowo –wapiennych na ścianach kominów wentylacyjnych                 

z pomalowaniem farbą elewacyjną dwukrotnie , 
●  Naprawa czapek betonowych kominów, 
●  Pokrycie całego dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej, podkładową i nawierzchniową, 

oraz papą podkładową z papy perforowanej. Papa nawierzchniowa SBS o gramaturze minimum 
250, grubość minimum  5,2 mm – modyfikowana na włókninie poliestrowej, papa podkładowa 
grubość minimum 4,8 mm, 

●  Zamontowanie kominków wentylacyjnych z pcv na wywietrznikach pionów kanalizacyjnych, 
●  Wymiana kompletnego sytemu rynnowego na nowy system z PCV (kolor grafit). 
●  Wywóz wszystkich odpadów budowlanych na wysypisko z utylizacją 
● Montaż i demontaż instalacji odgromowej wraz z dostosowaniem jej do nowego pokrycia 

dachowego  
●  Uszczelnienie połączenia dachu na dyżurce SUW ze ścianą hali SUW. 

    Roboty będą wykonywane w czynnym budynkach Technologicznych SUW z obsadą  personelu.           
W związku z powyższym należy założyć zwiększone nakłady na utrzymanie czystości w trakcie całego 
procesu. 
Zaleca się aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia dokonali wizji lokalnej na  
 w/w obiektach  w celu prawidłowego opracowania oferty. Wizji lokalnej można dokonywać  
 codzienne w godz. 8.00 - 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.  

 
Integralną częścią ST stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna (SST-1) wykonania 
i odbioru robót budowlanych zawiera: 
 

c) informacje o terenie budowy: 
 

1. Funkcja budynków: istniejące budynki funkcjonują jako: 
     - budynek administracyjno-biurowy, 
     - budynki technologiczne SUW.   
2. Ze względu na fakt że roboty będą wykonywane na terenie „czynnego obiektu” przy 

organizacji wykonania robót należy uwzględnić: 
a. zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
b. ochronę środowiska, 
c. zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych  

nie związanych z wykonywanymi robotami, 
d. zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku osób w nim pracujących, 
e. ogrodzenie terenu budowy, 
f. organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

3. Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W gestii Zamawiającego będzie 
zgłoszenie, w ustawowym terminie właściwemu organowi administracji budowlanej, 
przystąpienia do robót budowlanych.  
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót: 

6.  
d) nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane. 
45.45.30.00-7   -  Roboty remontowe oraz renowacyjne. 
45.26.21.20-8   -  Wznoszenie rusztowań. 
45.11.00.00-1   -  Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze. 
45.11.12.20-6   -  Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
45.42.00.00-7   -  Roboty ciesielskie. 
45.26.14.00-1   -  Izolowanie dachu. 
45.26.14.00-1   -  Wykonywanie pokryć dachowych. 
45.41.00.00-4   -  Tynkowanie. 
45.42.11.25-6   -  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych. 
45.26.13.20-3   -  Roboty dotyczące obróbek blacharskich. 
45.31.51.00-9   -  Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa). 
 

e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 
 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 

 Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.  

 Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna część 
użytkową. 

 Kierownik budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami budowlanymi 
wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi i występowania  
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, protokoły odbiorów i książkę 
obmiarów. 

 Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
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wyliczeń. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez Przedstawiciela 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 

 Normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  

 Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  

 Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających”.  

 Odbiór końcowy, polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 
wykonanych robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z  uporządkowaniem terenu budowy. 

 Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Certyfikat zgodności:  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne  
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczna.  

 Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny  
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
f) ogólne wymagania dotyczące robót: 
 

1. Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych  
do stosowania w budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz  
z zachowaniem przepisów BHP podczas wykonywania robót. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty 
powinny być wykonane zgodnie z  normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót 
objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 

3. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski. 

4. Zgodność robót ze ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione           
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane 
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roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją przedmiarową i ST. 
Wielkości określone w opisie przedmiotu zamówienia  będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji określonego 
w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne  
z przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,  to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

5. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje           
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze 
itp. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora 
do zatwierdzenia  projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy.  
W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do:  
 wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
 utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu materiałów z rozbiórek, 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w umowną cenę przetargową. 

6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykonywania robot  Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                         
w następstwie jego sposobu działania. 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,               
na terenie budynków magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.          
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy         
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia            
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

8. Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych  
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego, Inwestora 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych. 

9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 
290 z późn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.). 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Dalsze informacje: 
a) elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi  – nie występują, 
b) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

- roboty murarskie, dekarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać 
zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP, 

c) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości) – to szkolenie 
BHP pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia 
przez osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP, 

d) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach 
szczególnego zagrożenia zdrowia – nie występuje. 

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, 
kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia, zwany „PLANEM BIOZ”.                                                   

11. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  i w sposób ciągły 
będzie informować przedstawiciela zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLĄ 
JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM: 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa jakości. 
Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 
przegród. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakości nie mogą być dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania 
materiałów, których termin ważności lub gwarancji upłynął. Wymagania związane z transportem, 
przechowywaniem, warunkami dostawy i składowaniem materiałów i wyrobów budowlanych 
wykorzystywanych do zamawianych robót należy przestrzegać zgodnie z reżimami technicznymi  
i instrukcjami producentów i dostawców tych materiałów. Całość materiałów użytych                       
do wykonania  robót  nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i ST. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego informacje o źródle 
produkcji, zakupu materiałów  przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności              
z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest obowiązany przez 
okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. W szczególności Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości odpowiednie do robót. Tymczasowe miejsca składowania powinny być 
uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne 
Przedstawicielowi Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE 
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w ST, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji 
zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi 
Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania                
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym 
Zamówieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na 
polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za ich zgodność              
z dokumentacją przetargową i wymaganiami ST,  oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a także w normach   
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego będzie brał pod uwagę 
wyniki badań materiałów, uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe      
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST: 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST 
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część zamówienia, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                    
w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość realizowanego zadania, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku. 

 
VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

Wykonawca będzie wbudowywał tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty, 
certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniają warunki 
uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w ST. Odbiór materiałów budowlanych 
powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów  z wystawionymi 
atestami, sprawdzenie terminu przydatności do stosowania, a także czy materiały nie mają wad            
i uszkodzeń wynikłych podczas transportu lub składowania. Do obowiązków wykonawcy należy 
gromadzenie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów określających 
kryteria techniczne określone na podstawie Polskich Norm i na żądanie przedstawiciela 
Zamawiającego okazanie ich, a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu dokumentów 
Zamawiającemu.  
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
 

W obmiarze robót należy stosować jednostki miar według podanej niżej tabeli. 
miara zapis miara zapis 

milimetr 
metr 

milimetr kwadratowy 
metr kwadratowy 
metr sześcienny 

mm 
m 

mm2 

m2 

m3 

niuton 
paskal 

wat 
wolt 

amper 

N 
Pa 
W 
V 
A 
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hektar 
kilogram 

tona 
sztuka 

godzina 
kwotę ryczałtową 

kilometr 
litr 

herc 

ha 
kg 
t 

szt. 
h 

ryczałt 
km 

l 
Hz 

bekerel 
lumen 

procent 
średnica nominalna 

roboczogodzina 
maszynogodzina 

dzień 
 tydzień 

miesiąc 

Bq 
Lm 
% 
dn 
rg 
mg 
dn 
tdn 
mc 

 
 

Ilość robót określa się na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Obmiar Robót 
będzie określać faktyczny zakres Robót wykonywanych zgodnie z ST. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka 
obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany po wykonaniu całości robót. Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym 
(końcowym) odbiorem  robót, a także w przypadku  ewentualnej zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe  
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
X. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru 
robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na bieżąco, w trakcie trwania robót, oceniając 
jakość wykonywanych robót. 

 
b) Odbiór końcowy. 

Po wykonaniu całości robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość przystąpienia do 
odbioru, który wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie później jak trzy dni po otrzymaniu 
zgłoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego 
robót jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych 

materiałów budowlanych. 
 Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń. 

 
XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA 
TECHNICZNE: 

 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). 
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2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164, z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,           
z późn. zm.). 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,  z późn. zm.). 
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883, 

z późn. zm.). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015, poz. 1775 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 
1422, z  póź. zm.). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z późn. 
zm.). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z 
późn. zm.). 

11) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Budownictwo 
ogólne – tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 
2003. 

12) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

13) Publikacja „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych” wydana przez Izbę 
Projektowania Budowlanego – Warszawa 2005 r. 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została sporządzona                
na podstawie: 

 
1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.). 
2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072,                
z późn. zm.). 

 
 
Krasnystaw, lipiec 2016 r. 
 
Autor opracowania: 
Ryszard Kozłowski 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA i ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

"WYKONANIE MODERNIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH 
TECHNOLOGICZNYCH  STACJI  UZDATNIANIA WODY – PRZEDSIĘBIORSTWA 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z .O.O. W KRASNYMSTAWIE". 
 
 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
45.26.21.20-8   -  Wznoszenie rusztowań. 
45.11.00.00-1   -  Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze. 
45.11.12.20-6   -  Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
45.42.00.00-7   -  Roboty ciesielskie. 
45.26.14.00-1   -  Izolowanie dachu. 
45.26.14.00-1   -  Wykonywanie pokryć dachowych. 
45.41.00.00-4   -  Tynkowanie. 
45.42.11.25-6   -  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych. 
45.26.13.20-3   -  Roboty dotyczące obróbek blacharskich. 
45.31.51.00-9   -  Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa). 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z  modernizacją 
pokrycia dachowego  budynkach technologicznych SUW Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3. 
            Budynek Administracyjno – Biurowy: 
 
            1) wymiana obróbek blacharskich, pas nadrynnowy, nakrywy na murach ogniowych, obróbki   
                 komina i obróbki na styku z murami ogniowymi, 
            2) remont wywietrzników pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych, komina. 
            3) wymiana kratek na kominach wentylacyjnych. 
 
            Budynki Stacji Uzdatniania Wody; Zbiornik Wody; Chlorownia: 
 
            1) wykonanie pokrycia dachów blachą trapezową, powlekaną (powłoka odporna na warunki  
                atmosferycznego), kolor grafit. 
            2) wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej, (powłoka odporna na warunki  
                atmosferycznego), kolor grafit,  pas nadrynnowy, nakrywy na murach ogniowych, obróbki   
                kominów i obróbki na styku z murami ogniowymi, 
            3) wymiana kompletnego sytemu rynnowego na nowy system z PCV (kolor grafit). 
            4) demontaż i montaż instalacji odgromowych wraz z wymiana uszkodzonych elementów  
                instalacji, 
            5) remont wywietrzników pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych. 
            6) wymiana kratek na kominach wentylacyjnych. 
            7) demontaż zbędnych wywietrzników mechanicznych i elektrycznych (chlorowania). 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pełnego zakresu robót wymienionych w pkt 1.1. SST. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST „Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich 
zgodność z umową, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru 
i administratorów poszczególnych budynków . Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów lub elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej, SST a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający przy realizacji umowy uwzględnia wyniki badań materiałów                 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru – wykonawca na 
swój koszt usunie niewłaściwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy będą 
wykonywane niezwłocznie, nie później niż w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, a w szczególności muszą posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub muszą być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach              
i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych 
rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, 
wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacją. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 
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3. Sprzęt. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. Transport. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych”. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku                       
i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 
środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych 
materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.                   
z 2003 nr 47, poz.401, z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
5.1 Roboty instalacji odgromowej będą prowadzone w dwóch etapach: 
ETAP 1 - zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej przed wykonaniem wymiany pokrycia 
dachu. 
ETAP 2   -   po wykonaniu pokrycia dachu - montaż instalacji uziemiającej; 
- montaż złączy uniwersalnych i kontrolnych, pomiary wykonanej instalacji odgromowej. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
6.1 kontrola materiałów: 
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na 
numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. Sprawdzeniu będzie 
podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami                                
i zaleceniami SST. 
6.2 kontrola robót: 
Kontrola jakości robót związanych z modernizacją pokrycia dachowego powinna być przeprowadzona 
podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
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którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. Odbiór robót. 
7.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z opisem 
przedmiotu zamówienia i umową. 
7.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest protokół odbioru robót. 
 
9. Przepisy związane i piśmiennictwo. 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Budownictwo ogólne – 

tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003. 
2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z późn. zm.). 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy Scharmonizowane, związane 
z wymienionymi w SST robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, 
transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi               
i zakładowymi (każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy): 
 
PN-ISO3443-8  – Tolerancje w budownictwie. 
BN-71/0445-01 – Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. 
PN-81/B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-M-47900.00 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-M-47900.03 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1– Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2– Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3– Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). – Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych). 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-06711 – Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-65/B-14504 – Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-10100 –  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 –  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
Din 1055 –  „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru”. 
PN - 75/D - 96000  -  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN - 82/D - 94021    -   Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN - 71/B - 10080  -   Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN - B - 02361:1999 -  Pochylenie połaci dachowych. 
PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z  blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
 
Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej są określone przez następujące normy: 
 
PN - IEC 60364-4-443 :1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami                                                
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN - 86/E - 05003.01     -  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN - 89/E - 05003.03     -  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN - 92/E - 05003.04      -   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN -IEC 61312-1:2001 -   Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Zasady ogólne. 
PN - IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN - IEC 61024-1:2001 Ap1: 2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN - IEC 61024-1-1:2001 Ap1: 2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN - IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik 
B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń odgromowych                                             
Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru określone przez                                              
producenta wyrobu. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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